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POROCILO O AKTIVNOSTIH JAVNE GASILSKE SLUZBE MARIBOR OB POZARU SUROVINA

Predmetno porocilo podaja opis vodenja in izvajanja neodlozljivih nalog zascite, resevanja in
pomoci ob pozaru, ki se je dogodil na obmocju podjetja Gorenje Surovina d.o.o., dne: 02.03.2020.

1. Kratek opis dogodkov, razmer ter potek interveneije, porocilo vodje intervencije

Preko RECO in preko Intranet sistema smo bili ob 12.41 uri obvesceni o pozaru v podjetju Surovina,
v Lahovi ulici 38, Maribor. Na RECO je prisel klic iz centrale Aktiva varovanje. Ob prijavi je ze bila
informacija iz njihove strani, da preko nadzornih kamer ze vidijo ogenj v objektu. Izvozili smo ob
12.41 uri s tremi vozili in osmimi gasilci. Na kraj smo prispeli ob 12.44 uri. Z dodatnimi petimi vozil
in dodatnimi gasilci s strani GB Maribor smo izvozili na intervencijo ob 13.00 uri in prispeli na kraj ob
13.03 uri. V zacetni fazi se je aktiviralo tudi prostovoljna gasilska drustva, na zacetku tri prostovoljna
gasilska drustva, pred prihodom na kraj pet prostovoljnih gasilskih drustev, ob prihodu na kraj pa
celotno Javno gasilsko sluzbo Mestne obcine Maribor oziroma vseh 11 prostovoljnih gasilskih
drustev (PGD Radvanje, PGD Razvanje, PGD Dogose, PGD Pobrezje, PGD Zrkovci, PGD Brezje,
PGD MB mesto, PGD MB Studenci, PGD Pekre, PGD Malecnik, PGD Kamnica) in eno izmeno
Gasilske brigade Maribor.

Na kraju smo po prvem ogledu ugotovili, da je skladisce odpadkov v celoti v ognju, da gori tudi
zunanja deponija odpadkov in da se je pozar ze zacel siriti na sosednjo proizvodnjo halo, ki se stika
z goreco skladiscno halo. Skladiscna hala je imela dimenzije 75 m x 60 m x 17 m, grajena je bila iz
betonske konstrukcije do visine 7 m, na vrhu pa je bila kovinska streha in kovinska konstrukcija na
betonskih stebrih.

Takoj po ogledu smo formirali poveljnisko mesto oziroma stab vodenja na drugem vhodu v obmocje
podjetja. Intervencija se je organizirala na tri sektorje, prvi sektor je bil na zunanji deponiji, drugi
sektor je zajemal proizvodno halo, tretji sektor pa je zajemal goreco skladiscno halo.

Prvi sektor se je ukvarjal z gasenjem odpadkov na deponiji, uporabilo se je vecje stevilo gasilskih
cistern, ter tri avtolestve s kosaro. Zunanjo deponijo nam je uspelo v zacetni fazi pogasiti, kar je bil
tudi zacetni cilj odlocitev, ker v nasprotnem primeru bi bile posledice intervencije se veliko hujse in
razseznejse. Gasenje se je izvajalo s pomocjo strojev podjetja Surovina, ki so izvajali prekopavanje
gorecih odpadkov in omogocili gasenje z gasilskimi avtolestvami in cisternami. Do pozara zunanje
deponije je prislo zaradi sevanja temperature in zaradi gorljive dimne mase gorece skladiscne hale.
Gasilci in vsa gasilska tehnika se je nato prestavila v drugi in tretji sektor, varovanje in nadzor
deponije pa je prevzel tretji sektor.

Drugi sektor se je ukvarjal z izvajanjem preseka oziroma gasenjem strehe proizvodnje hale, ki je
ostala skoraj neposkodovana. Unicenih je par metrov strehe ob stiku s goreco halo. Na strehi so se



izvajali preseki na razlicnih mestih z vecjim stevilom gasilskih napadalnih skupin. Drugi sektor je nato
prevzel varovanje strehe in gasenje skladiscne hale izstrehe s prenosnimi vodnimi topovi.

Tretji sektorse je ukvarjal z gasenjem skladiscne hale. Hala je bila razdeljena v dva dela. V prvem
delu so bili mleti odpadki, v drugem delu pa so bili odpadki pripravljeni za mietje. Kurilna vrednost
skladiscenih odpadkov je bila 24,75 MJ/kg, za primerjavo les ima kurilno vrednost21,7 MJ/kg, bencin
pa 47,30 MJ/kg. Zaradi velike kolicine materiala (5000 t) in zaradi popolnoma razvitega pozara, ter
posledicno zaradi visoke temperature se je kovinska konstrukcija strehe na polovici hale ze na
zacetku porusila v objekt, na drugi polovici hale pa se je naslonila na proizvodnji transporter.
Vstopanje v prostor in gasenje napadalnih skupin v prostoru je bilo s tern onemogoceno oziroma
prevec nevarno.

Vsebina odpadkov je gorela pod poruseno streho gasenje pa je bilo zaradi nedostopnosti dejansko
nemogoce izvajati. S stroji podjetja Surovina je bilo v zacetni fazi na tern objektu nemogoce
posredovati, ker so bili neprimerni za odstranitev celotne stresne konstrukcije, delo strojnikom pa je
otezeval tudi dim in visoke temperature. Na naso zahtevo je podjetje Surovina priskrbelo delovni
stroj s klescami za izvajanje rusitev, ki je prispel 02.03.2020 ob 23.00 uri. S tern strojemseje porusilo
del betonske konstrukcije in pricelo z odstranjevanjem kovinske stresne konstrukcije s kovinsko
kritino. Stresna konstrukcija s streho je bila na polovici objekta odstranjena 03.03.2020 ob 3.00 uri.
Gorece odpadkesmo nato pogasili in priceli z razkopavanjem in gasenjem, ki jetrajalo do 18.00ure.
Dela so se vzporedno nadaljevala tudi na drugi polovici skladiscne hale, kjer je bilo prav tako
potrebno odstraniti kovinsko konstrukcijo s kovinsko kritino. Mleti odpadki v drugi polovici hale so
goreli manj intenzivno. Nekaj odpadkov je bilo mozno, dokler so varnostne razmere to dopuscale,
pred samim rusenjem odvazati in gasiti, ob odstranjevanju stresne konstrukcije pa je vstopanje v
halo postalo prevec nevarno.



Skica organiziranih sektorjev v podjetju Surovina med pozarom:
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SEKTOR
GASENJE ZUNAN JE

OEPONUE ODPADKOV

Logistiko s tlacnimi posodami in dovozom goriva je izvajala GB Maribor ter Civilna zascita Maribor.
Prostorza logistiko (hrana, pijaca, tlacne posode, posode z gorivom,...) je bil ob poveljniskem mestu
ter v jedilnici podjetja zaradi lazjega nadzora in komunikacije.

Komunikacija je potekala po sistemu ZARE. Na voljo smo imeli sest kanalov. Vsak sektor je imel
svoj kanal za komunikacijo znotraj sektorja, sektorji pa so komunicirali s poveljniskim mestom po
drugem dolocnem kanalu. Kanal se jedodelil tudi skupini, ki jeskrbela za dobavo vode s cisternami.

Zgasilskimi avtocisternami smo dovazali vodo za gasenje v 110 m3 bazen za vodo, ki jevpodjetju.
Vodo smo nato precrpavali na posamezne sektorje. S tem smo zagotovili nemoteno dobavo vode
za gasenje. Nekaj gasilskih avtocistem je vodo dovazalo direktno na sektorje. Odvzem vode se je
izvajal iz hidratnega omrezja vsosednjih ulicah. Porabilo se je okoli 3000 m3 vode za gasenje.

Na intervenciji je skupno v 32 urah sodelovalo 454 gasilcev iz Gasilske brigade Maribor in 28
prostovoljnih gasilskih drustev. V prvi aktivaciji je bilo na kraju v roku ene ure 275 gasilcev, ki so
posredovali do 21.00 ure, nato smo izvedli rotacijo gasilcev in zmanjsali stevilo drustev.



Naslednji so posredovali do 7.00 ure zjutraj, nakar se je ponovno izvedla rotacija gasilcev in
nekaterih drustev, ki so ostali do konca intervencije. Pozar smo pogasili 3.3.2020 ob 3.00, sledilo je
prekopavanje in gasenje zarisc v odpadnem materialu. Intervencijo smo zakljucili 3.3.2020 ob 21.00
uri, ko je bil pozar v celoti pogasen, kovinska stresna konstrukcija je bila v celoti odstranjena in
pogasena so bila vsa zarisca ki so se ustvarila v odpadnem materialu v skladiscni hali in v deponiji
na prostem.

Od 21.00 ure naprej se je izvajala pozarna straza s strani drugega sektorja JGS Maribor.

m| iGasilskeenote] Gasilci
2.03.2020od 12.40do 21.00

2,03.2020 od 21.00 do 7.00

28 275

19 90

3.03.2020 od 7.00 do 21.00 17 89

454 1
(preglednica 1: Sodelujoci gasilci)

V prvi fazi intervencije smo aktivirali tudi druge pristojnesluzbe. Na kraju je bila stalno prisotna ekipa
NMP Maribor za pomoc v primeru poskodbe gasilcev. Policija je usmerjala prispele gasilske enote,
izvajala oglede in izvedla zaporo celotne Lahove ulice. Aktivirali smo tudi Nacionalni laboratorij za
zdravje, okolje in hrano- NIJZ, ter njihovo enoto MEL - Mobiini ekoloski laboratorij, ki se je ukvarjal
z jemanjem vzorcev zraka in odpadnih voda. Vzorcenje se je izvajalo na kraju intervencije in v sirsi
okolici. Aktivirana je bila tudi Sluzba za zascito, resevanje in obrambno nacrtovanje MOM, ki je
priskrbela malico za sodelujoce. Sodelovala je tudi Plinarna Maribor in Elektro Maribor za odklop
posameznih plina in elektrike. Na poveljniskem mestu je bil prisoten tudi predstavnik Mariborskega
vodovoda, ki je preko njihovega centra vodenja skrbel za zadostne kolicine vode na hidrantnem
omrezju, kjer se je izvajal odvzem vode z gasilskimi cisternami. Mariborski vodovod je poskrbel tudi
za pitno vodo v plastenkah za vse sodelujoce gasilce.
Pomoc pri gasenju so nam nudili tudi zaposleni podjetja Surovina s stroji za razkopavanje, tovornimi
vozili za odvoz odpadkov in zunanji izvajalec z dvema strojema za izvajanje rusitev.
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Intervencijo ocenjujemo kot uspesno, saj je bil pozar vecjih razseznosti omejen v dveh urah od
nastanka dogodka, pogasen v trinajstih urah, dokoncno pa pogasen v dvaintridesetih urah. Kljub
tezkemu ter nevarnemu gasenju in velikemu stevilu sodelujocih gasilcev do poskodb ni prislo.

Vodja intervencije je bil poveljnik Gasilske brigade Maribor: Primoz Osojnik.

Poveljnik gasilske operative: Direktor GB Maribor:
Primoz Osojnik, mag. Ales Ciringer, mag.

2. Ostale intervencijske sluzbe

V skladu z navodilom o obvescanju, aktiviranju in alarmiranju resevalnih sil v Mestni obcini
Maribor, so se aktivirale se ostale sluzbe :

Civilna zascita Maribor,
- Policija PU Maribor,
- Nujna medicinska pomoc, pri Adolfa Drolca Maribor (NMP),
- Nacionalni institut za javno zdravje (NIJZ),
- Mobiini laboratorij (ELME),

Plinarna Maribor,
Elektro Maribor.

3. Vplivi pozara na okolico - vpliv na mesto, onesnazenje zraka, zdravja prebivalcev

• Vcerajsnji pozar v Surovini je v precejsnji meri vplival na kakovost zunanjega zraka. Ceprav
so izjavah vodstva Surovine goreli nenevarni odpadki namenjeni alternativnemu gorivu, pa
se onesnazenost odraza tudi pri meritvah kakovosti zunanjega zraka.

• Na merilni postaji Tezno je bilo okoli 21. ure vidno rahlo zvisanje koncentracij delcev PM10
(max na 28 ug/m3), medtem ko je merilna postaja Center izkazovala ob istem casu kar 100,5
ug/m3. Prav tako je bilo opaziti povisane vrednosti na postaji Krekova/Tyrseva, kjer je bila
max izmerjena vrednost kar 150 ug/m3. Vrednosti so tudi dokaj hitro padle.

• Poudariti je potrebno, da kljub temu ne gre za dnevno preseganje mejnih vrednosti (50
ug/m3), saj so bilevceraj meteoroloske razmere dokaj ugodne; zaradi vetrovnega vremena
se je gost dim dokaj hitro razpihal. V primeru inverzije bi bilo stanje toliko bolj perece, saj bi
se onesnazenje lahko nad mestom zadrzevalo vec dni.

• Kljub temu vemo, da so PM delci zelo skodljivi za zdravje in so razlicne kemijske sestave.
Ekipa NLZOH je na lokaciji pozara vzela vzorce, ki jih bodo analizirali glede na posamezna
onesnazevala, specificna pri tovrstnih dogodkih.

• Ob takih dogodkih smo se posebej zaskrbljeni za zdravje obcanov, saj je Maribor skozi
celotno kurilno sezono izpostavljen visjim vrednostim PM10, zato je potrebno toliko bolj
upostevati ukrepe, ki zmanjsujejo onesnazenje zraka (kurjenje v malih kurilnih napravah in
omejevanja prometa). Prav tako se morajo gospodarski subjekti mocno zavedati
nevarnosti, ki jih lahko povzrocijo v okolju in povzeti maksimalne mozne preventivne
ukrepe za zascito zdravja ljudi.



Trenutne aktualne tezave s kopiceniem odpadkov v drzavi - predvsem odpadne embalaze:

- Najvecji problem je kopicenje odpadne embalaze pri izvajalcih javnih sluzb po celi drzavi;

- MOP je predlagala sistemsko resitev problematike - pripravila je dopolnitev Zakona o varstvu
okolja (ZVO), ki je ta trenutek je v javni obravnavi; s predlagano ureditvijo bodo proizvajalci
odpadneembalaze postali odgovorni takoorganizacijsko kot tudi financno za odvoz odpadne
embalaze;

Vceraj je bila objavljena informacija v sredstvih javnega obvescanja, da bo drzava
koncno poskrbela za odvoz nakopicenih odpadkov embalaze na svoje stroske, ki prav
tako pomenijo veliko potencialno nevarnost in ogrozenost za okolje in ljudi

Na kai opozaria lokalna skupnost ob tei situaciii:

- MOM bi si zelela, da bi v izogib trenutni situaciji in vsakodnevni nevarnosti, da izbruhne se
vec pozarov na tovrstnih deponijah, drzava nemudoma na teren poslala okoljske
inspektorje po vseh lokacijah v drzavi in preverila stanje, rizike in potencialne
nevarnosti - dokler ne bo prislo do fizicnega odvoza vseh odpadkov - NAJ SE ZACNO
IZVAJATI PREVENTIVNI UKREPI NA VSEH LOKACIJAH NAKOPICENIH ODPADKOV!!!

MOM bi si zelela, da bi ARSO obcino redno seznanjal z vsemi rezultati izvedenih rednih
obratovalnih monitoringov na obmocjih, kjer se izvajajodejavnosti, ki pomenijo potencialno
veliko ogrozenost za okolje in zdravje ljudi in so izdana ustrezna okoljevarstvena dovoljenja

4. Monitoring podjetja Aquasystems, gospodarjenje z vodami d.o.o

Rezultate analiz 24 urnih vzorcev na vtoku CCN Maribor od 1.3. do 6.3.2020 (obicajni nabor analiz,
ki se redno izvajajo). Ker je bila kolicina padavin znatna, podatki niso cisto primerljivi z obicajnimi. Z
meritvami v laboratoriju nismo zaznali neobicajnih vrednosti, ki bi bile posledica pozara v Surovini.
Tudi vizualno v vzorcih ni bilo zaznati posebnosti.

Datum Dan Padav ine Vtok na CCN

01_FSQ004

T

01_TTT007

pH

01_AfT005

used. sn. nerazt. sn. KPK BPK5 NH4-N N-skupni Peel,

mm/dan m'/d °C pH rrM mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/1

01.03.2020 Ned 3.4 20128 11,9 7,28 12 306

254

795

676

450 64.5 7,3

02.03.2020 Pon 0.5 30216 11,9 7,32 9,0 56,0 7.9

03.03.2020 Tor 18,3 46856 12,2 7.28 14,0 440 844 48,5 57.2 9,4

04.03.2020 Sre 0,5 28424 11,5 7,35 8,0 454 632 49,0 6,7

05.03.2020 Cat 23816 12,4 7.37 10,0 308 717 38,7 58,9 9.0

06.03.2020 Ret 4,4 36368 11,9 7,32 603 6.5

(Rezultati analize Aquasystems d.o.o.)

Pri odgovoru se vedno sklicujte na dokument st. 8451-3/2020-1, z dne 06.03.2020.

Gradivo zbral
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Poslati - po elektronski posti:
- Zupan, Aleksander Sasa Arsenovic,
- v.d. direktorja, Natasa Rodosek,
- Sluzba za delovanje Mestnega sveta,

Rosana Klancnik

Priloga:
Sklep o aktiviranju sil zascite in resevanja, 8451-3-/2020-3,

- Odredba Poveljnika Civilne zascite Maribor, 8451-3/2020-4


